
schistes et grès briovériens

Altérites

0

10 m

80 m

marteau-fond-de-trou/trilame      240 mm

tubage PVC       115/125 mm
(crépiné 12 m)

cimentationtubage P.V.C     200 mm

dalle ciment 

capot cadenassé

MFT      165 mm

12 m

Fig. 6 : coupe technique prévisionnelle du sondage de reconnaissance

pompe 4' à 70 m

colonne de refoulement

tuyau guide pour sonde
de mesure

débit-mètre
vanne et robinet
de prélèvement


